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ATTESTATION NATIONALE N° NID0626000141

Délivrée conformément a l'article R231-46 (transport limité au territoire national) du Coderural et I'article 4 del’arréédu 01 juillet 2008 fixant les modalités du
contr6le technique des engins de transport de denr ées périssables.

1. Autorité délivrant |'attestation :
2. L'engin :

Cemafroid SAS, 5 avenue des Prés CS 20029, 94266 FRESNES (FRANCE)
CAMION IVECO

3. Numéro dimmatriculation :

SUISSE

Numeéro d'identification du véhicule :

ZCFAE2AP40C575397

Donné par : L ecapitaine Parc d'activités Neptune | - 315 rue Louise MICHEL 50009 SAINT-LO CEDEX

Numéro de série de |la caisse isotherme : L ecapitaine, IRM, n° 25110674

PETIT FORESTIER SUISSE SA ROUTE DU MOLLIAU 30 CASE POSTALE 94 1131 TOLOCHENAZ
(Suisse)

L ecapitaineindustrie Parc d'activités Neptune 1 - 315 rue Louise MI CHEL 50009 SAINT-LO

4. Appartenant a ou exploité par :

5. Présenté par :

6. Est reconnu comme FRIGORIFIQUE NORMAL (FNA - FNA)

6.1  Avec un (ou plusieurs) dispositif(s) thermique(s) :
6.1.1 Autonome;

6:+-2—Non-adtoneme;

6.1.4 Nonamovible;

7. Base de délivrance de I'attestation :

7.1  Cette attestation est délivrée sur labase :

7.1.2 Delaconformitéaun engin de référence;

7.2 Indiquer :

7.21. Lastationdessai :

7.2.2. Lanature desessais :

Carrier, SUPRA HE 11 MT, R452A, GD540080

Caisse Dispositif thermique
Cemafroid site defresnes- 94 - Val de Marne (France) Cemafroid sitedefresnes- 94 - Val deMarne
Détermination du coefficient d'isothermie Détermination de la puissance frigorifique

7.2.3. Le (ou les) numéro(s) du (ou des) procés-verbal T6920 2022/02/18 M 1143 2024/07/01
deréférence
Puissances Nominales M SS 1450 MSS 1450 -
7.2.4. Lavaeur du coefficient K : 0.39 w/mz2.°C
7.2.5. Lapuissance frigorifique utile & latempérature extérieure de 30°C 0°C 11892 W 7776 W 7776 W -
et alatempérature intérieure : -10°C 9144 W 5980 W 5980 W -
-20°C 6396 W 4183 W 4183 W -
7.2.6. Taux de changement d'air al'heure 68,92 ; 70,01 Vol./h
7.3 Nombre d'ouvertures et d'équipements spéciaux
7.3.1 Nombre de portes 3 Arriére : 1 latérale(s) : 2
7.3.2 Nombre de volets d'aération : 0
7.3.3 Dispositif pour accrocher laviande : 0
74  Autres : 7
8. Cette attestation est val ablejusqu'en: juil. 2032
81 Sousréserve :
8.1.1. Que lacaisseisotherme et, le cas échéant, I'équipement thermique, soit maintenus en bon état d'entretien.
8.1.2. Qu'aucune modification importante ne soit apportée aux dispositifs thermiques.
9. Fatpar : Cemafroid SAS
5 avenue des Prés CS 20029
94266 FRESNES
(FRANCE)
10. Le: 2026/09/08
cemafroid —bon
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Document original Programme de certification P75211 des

Le Président de CEMAFROID SAS

P S

TECNEA SAS représentée par son Président Gérald CAVALIER

STTREOUNS  neuts visés par I article L2311 du code

ET SERVICES rural
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