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ATTESTATION NATIONALE N° NID1826000031

Délivrée conformément a l'article R231-46 (transport limité au territoire national) du Coderural et I'article 4 del’arréédu 01 juillet 2008 fixant les modalités du
contr6le technique des engins de transport de denr ées périssables.

1. Autorité délivrant I'attestation : Cemafroid SAS, 5 avenue des Prés CS 20029, 94266 FRESNES (FRANCE)

2. L'engin : CAMION VOLVO

3. Numéro dimmatriculation : DL-347-FW Numeéro d'identification du véhicule : YV2XZX0C9EB703444
Donné par : Aubineau 72 granderue La petite Boissiere 79700 MAUL EON (France)
Numéro de série de |la caisse isotherme : Aubineau, /, n® S5122

4. Appartenant aou exploité par : COTRAM 14 RUE DE LA BOULANGERIE ZA LESDUNES 97427 L’ETANG SALE (France)

5. Présentépar : Carrosserieindustrielle bourgault 2 RUE CLAUDE CHAPPE - ZAC MASCAREIGNES 97420 LE

6. Est reconnu comme FRIGORIFIQUE RENFORCE (FRC - FRC)

6.1  Avec un (ou plusieurs) dispositif(s) thermique(s) :
6.1.1 Autonome;
6-1:2—Ner-adteneme;
6.1.4 Nonamovible;
7. Base de délivrance de | 'attestation :
7.1  Cette attestation est délivrée sur labase :
" corrrites ) e :
7.1.3 D'un contrdle périodique.
7.2 Indiquer : Caisse Dispositif thermique
7.2.1. Ladtation d'essai Cemafroid site de cestas - 33 - Gironde (France) Cemafroid site d'antony - 92 - Hauts de Seine
7.2.2. Lanature des essais : Détermination du coefficient d'isothermie Détermination dela puissance frigorifique

7.2.3. Le (oules) numéro(s) du (ou des) proces-verbal : BX6180COR.1 2011/01/31 M 715 2010/10/10
deréférence

Thermo King, T-1200R Spectrum, R404A, GL W 1010374

Puissances Nominales S3 S3 -
7.2.4. Lavaleur du coefficient K : 0.34 w/m2.°C
7.2.5. Lapuissance frigorifique utile alatempérature extérieure de 30°C 0°C 11250 W 6857 W 6857 W -

et alatempérature intérieure : -10°C 9075 W 5403 W 5403 W -
-20°C 6900 W 3950 W 3950 W -

7.2.6. Taux de changement d'air al'heure Vol./h
7.3 Nombre d'ouvertures et d'équipements spéciaux

7.3.1 Nombre de portes

7.3.2 Nombre de volets d'aération :

Arriére : 1 latérale(s) : 0

7.3.3 Dispositif pour accrocher laviande :
74  Autres :

w O O k-

8.  Cetteattestation est val ablejusgu'en: sept. 2029
81 Sousréserve :

8.1.1. Que lacaisseisotherme et, le cas échéant, I'équipement thermique, soit maintenus en bon état d'entretien.

8.1.2. Qu'aucune modification importante ne soit apportée aux dispositifs thermiques.

9. Fait par : Cemafroid SAS
5 avenue des Prés CS 20029
94266 FRESNES
(FRANCE)

10. Le: 2026/10/12

1 Cemafroid SAS
B8 cemafroid Responsable ATP
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Document origina LePrésident de CEMAFROID SAS

P S

TECNEA SAS représentée par son Président Gérald CAVALIER
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